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电力系统不断发展，预装箱式变电站随着电力事业的发展 ，已经广泛应用于我国配电系统中。对预装箱式变电站定期 
防止事故发生，影响供电稳定。 
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一

、 引言 

预装箱式变电站是 2O世纪 70年代进入我国电力系统，近几年得 

到较大的发展。欧式箱变成套性强、结构紧凑、体积小、能深入负载 

中心、送电周期短 、选址灵活、对环境适应性强，运行安全可靠，投 

资少和见效快 、占地面积小等等优点。适用于城市公共配电、高层建 

筑、高速公路 、住宅小区、施工场所等等。随着大量的预装箱式变电 

站被供电系统的使用 ，在电、热、化学、机械动作、环境等因素的作 

用下，性能劣化，出现故障的几率越来越高，直接影响整个配电系统 

的安全运行。检修是保证预装箱式变电站运行的必要手段，也直接影 

响着设备的使用寿命。做好预装箱式变电站检修工作，及早发现并处 

理事故隐患，使预装箱式变电站保持良好的运行状态，具有十分重要 

的意义。 

二 、 检修方式 

预装箱式变电站检修方式有事后检修、定期检修、状态检修三种。 

事后检修是待预装箱式变电站发生故障，不能再正常运行时进行的检 

修。定期检修是按预定的时间间隔或操作次数对预装箱式变电站进行 

的检修。状态检修是根据预装箱式变电站的健康状态来安排检修计划， 

实旌检修。 

事后检修简单易行 ，费用不高，但局部缺陷不能及时处理，容易 

使事故的范围扩大。 

定期检修可以提前发现预装箱式变电站的缺陷，一定程度避免事 

故发生，使供电系统可靠。定期检修通常分为大修和小修两种，大修 

是指全面的检查 、试验 、修理 ，其时间间隔较长；小修主要是消除在 

运行中发现的一般缺陷，重点检查易磨损部件，并进行必要的处理、 

试验、和清扫。 

状态检修由于需要使用在线监测或离线检测等动态跟踪设备，投 

资较大，对检修人员技术素质要求也较高，因此极少采用。 

本文着重讨论定期检修方式。 

三、定期检修预装箱式变电站内容 

预装箱式变电站由高压室 、变压器室、低压室三个部分组成。 

1．高压室设备检修 

高压室没备检修主要是高压柜的检修。高压柜有以下几种：半绝 

缘、半密封的 FS6负荷开关环网柜，全绝缘、全密封的SF6负荷开关 

充气柜，压气式负荷开关环网柜，空气负荷开关环网柜，断路器柜， 

中置柜，高压计量柜等等。 

对以上的高压柜小修一般每年一次。小修主要项目是检查和处理 

运行中发现的缺陷，外部检查 ，引线 、导电板、连接部位检查，检查 

接地端的松动情况，检查位置指示器 ，记录断路器操作次数，法兰连 

接螺栓、接地螺栓检查，绝缘子 、绝缘支件、各管路连接头的检查、 

清扫，对 SF6开关要检查 SF6气体压力与环境温度 、SF6水分测量， 

对真空断路器要进行真空度测量等等；对操作机构：操作压力检查， 

检查机构行程，检查机构连杆的螺母 ，绝缘拉杆系统检查清扫，转动 

部分加润滑油，进行机械特性试验等；对控制系统：检查控制线路是 
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否松动，加热器是否正常等；防误闭锁装置检查；继电保护及自动化 

装置检查。 

大修一般是五年进行一次。大修的项目是在小修的基础上进行本 

体、机构等的解体检修。对断路器本体：导电系统及灭弧装置的解体 

检查清洗 ，支持瓷套及绝缘拉杆检查，主轴及传动装置分解检修 ，整 

体清扫除锈等 ；对操作机构 ：分合闸阀的解体检修，工作缸分解检个 ， 

机构密封检查及密封垫圈更换机构箱体清扫等；对各参数的调整及电 

气试验：行程与超行程的调整和测量，分合闸速度、时间、起动电压 

等机械特性试验 ，回路电阻测量 ，绝缘测试，绝缘介质试验等。 

2．变压器室检修 

变压器检修主要有变压器检修，进出连接导线的检修。 

变压器小修周期一般每年一次。小修项目主要有处理已发现的缺 

陷；油位 、油泵、风扇、油流继电器等冷却装置检查 ，储油柜、压力 

释放阀、气体断电器等安全保护装置检查，测温装置检查 ，调压装置 

检查、调试 ，接地系统检查员检修全部阀门和塞子的密封状态参数； 

处理渗漏油；清扫油箱和附件，必要时进行补漆，清扫绝缘和检查导 

电接头；进行油色谱、微水 、简化试验，变压器绝缘电阻、直流泄露、 

介损等测量 ，特性试验，有载分接开关机械特性试验等。 

大修周期一般在投运后 5年内和以后每间隔 lO年大修一次。大修 

项 目主要有吊开钟罩检查器身，绕组、引线及屏蔽装置检修，铁心 、 

铁心紧固件 、压板 、接地片检修 ，油箱、附件检修，安全保护装置检 

修 ，油保护装置检修 ，测温装置校验，分接开关装置检修，全部的密 

封胶垫检查 、更换和组件度漏，必要时对器身绝缘简化试验。 

3．低压室检修 

低压室检修主要有计量柜、进线柜、馈电柜 、补偿柜等检修。 

低压室小修周期一年 1～2次。主要有灰尘清扫 、接线端子检查 、 

绝缘测试 、导电铜排、接触处检查、接地螺栓、接地电阻测量、开关 

分合操作、仪器仪表等检查。 

低压室大修周期一般为 5年一次。主要项目有断路器 、刀开关等 

触头检查 ，对接触不符合标准的，须进行更换；导电体检查 ，导电绝 

缘老化或损坏的，进行更换；发热件检查，发现外形变形或绝缘损坏 

的，需进行更换处理；接触器、继电器等控制元件触头检查 ，对接触 

不良的进行更换；控制元件功能检查，所有控制功能需可靠 ，发现某 

功能失常需进行更换。 

四、结论 

随着越来越多的预装箱式变电站进入电网使用，定期检修工作也 

越来越受重视，提前预防，尽最大的可能把隐患及故障发现在前面， 

避免事故扩大，造成重大损失。 
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